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1. Überblick 
 

1.1 Atomkraftwerke 
 
Meldepflichtige Ereignisse des II. Quartals 2009 
 
Im II. Quartal 2009 wurden 31 meldepflichtige Ereignisse aus den in Betrieb befindlichen 
Atomkraftwerken der Bundesrepublik Deutschland erfasst. Die Übersichtsliste enthält alle 31 
Ereignisse, die in diesem Zeitraum gemeldet wurden. 
 
Ableitungen radioaktiver Stoffe oberhalb genehmigter Höchstwerte für Fortluft und Abwasser 
traten nicht auf. 
 
30 meldepflichtige Ereignisse lagen in der niedrigsten behördlichen Meldekategorie N 
(Normalmeldung). Ein Ereignis, das vom Anlagenbetreiber vorläufig in der Meldekategorie N 
gemeldet worden war, wurde nach Prüfung durch die Störfallmeldestelle in die Melde-
kategorie E (Eilmeldung) eingestuft (siehe Punkt 3). Ereignisse der behördlichen Melde-
kategorie S (Sofortmeldung) waren nicht zu verzeichnen.  
 
Alle meldepflichtigen Ereignisse wurden der INES-Stufe 0 (keine oder sehr geringe unmittel-
bare sicherheitstechnische, bzw. keine radiologische Bedeutung) zugeordnet. 
 
 

1.2 Forschungsreaktoren 
 
Meldepflichtige Ereignisse des II. Quartals 2009 
 
Im II. Quartal 2009 wurden 4 meldepflichtige Ereignisse aus den in Betrieb befindlichen 
Forschungsreaktoren der Bundesrepublik Deutschland erfasst. Die Übersichtsliste enthält 
alle 4 Ereignisse, die in diesem Zeitraum gemeldet wurden. 
 
Ableitungen radioaktiver Stoffe oberhalb genehmigter Höchstwerte für Fortluft und Abwasser 
traten nicht auf. 
 
3 Ereignisse lagen in der niedrigsten behördlichen Meldekategorie N (Normalmeldung). Ein 
Ereignis wurde in der behördlichen Meldekategorie E (Eilmeldung) gemeldet. Ereignisse der 
Kategorie S (Sofortmeldung) waren nicht zu verzeichnen. 
 
Alle meldepflichtigen Ereignisse wurden der INES-Stufe 0 (keine oder sehr geringe unmittel-
bare sicherheitstechnische, bzw. keine radiologische Bedeutung) zugeordnet. 
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2. Meldepflichtige Ereignisse der behördlichen Kategorie S (Sofortmeldung) 
 
Meldepflichtige Ereignisse der Kategorie S waren in den Atomkraftwerken und Forschungs-
reaktoren der Bundesrepublik Deutschland im II. Quartal 2009 nicht zu verzeichen. 

3. Meldepflichtige Ereignisse der behördlichen Kategorie E (Eilmeldung) 
 

¶ Fehlanregung eines Sicherheits- und Entlastungsventils bei einer wiederkehrenden 
Reaktorschutzsprüfung 

 Kernkraftwerk Isar, Block 1 (KKI-1) am 16.04.2009, Ereignis-Nr. 09/035, Meldekate-
gorie E, INES-Stufe 0 

 
 Die Anlage befand sich im Volllastbetrieb. Bei einer Reaktorschutzprüfung kam es durch 

eine Fehlfunktion einer elektronischen Baugruppe zu einem kurzzeitigen nicht vorge-
sehenen Öffnen eines der 8 Sicherheits- und Entlastungsventile im Druckent-
lastungssystem. Durch den dadurch erhöhten Frischdampfdurchsatz wurde auslegungs-
gemäß eine Reaktorschnellabschaltung (RESA) ausgelöst.  

 Die Sicherheits- und Entlastungsventile gehören zu den sicherheitstechnisch wichtigen 
Systemen und haben die Aufgabe den Druck im Reaktordruckbehälter bei Störfällen zu 
entlasten und zu begrenzen, wenn die Hauptwärmesenke (Turbine) nicht zur Verfügung 
steht. Die Einstufung in die Meldekategorie E ist dadurch begründet, da das Öffnen des 
Sicherheits- und Entlastungsventils verbunden mit der RESA im Rahmen der Reaktor-
schutzprüfung nicht vorgesehen war.  

 

¶ Nichtschließen einer Rückschlagklappe im Primärkühlsystem bei Wiederkehrender 
Prüfung 

 Forschungsreaktor München FRM-II am 13.05.2009, Ereignis-Nr. 09/002 (F), Melde-
kategorie E, INES-Stufe 0 

 
 Der Reaktor war planmäßig zum Zyklusende abgeschaltet. Bei einer Wiederkehrenden 

Prüfung wurde festgestellt, dass eine Rückschlagklappe in der gemeinsamen Druck-
leitung des Primärkühlmittelsystems nicht geschlossen hatte. Ursache war ein durch 
strömungsinduzierte mechanische Belastungen hervorgerufenes zu großes Spiel an 
Bauteilen der Rückschlagklappe. Die Rückschlagklappen sollen bei Störfällen mit Aus-
fall der Primärkühlmittelpumpen ein Rückströmen des Kühlmittels verhindern und so die 
Zwangsdurchströmung des Brennelementes gewährleisten.  

 Durch das nicht vollständige Schließen war nur noch eine für die Sicherheitsfunktion 
erforderliche Redundanz verfügbar (Auslegung 2 x 100 %). Das Ereignis wurde deshalb 
in die Kategorie E eingeordnet.  

 

4. Meldepflichtige Ereignisse der internationalen Bewertungsstufe 1 und 
höher (INES) 

 
Ereignisse der INES-Stufe 1 und höher waren nicht zu verzeichnen. 



 5 

5. Übersichtsliste Atomkraftwerke für das II. Quartal 2009 

5.1 Atomkraftwerke in Betrieb 
 

 
Ereignis- 
Datum 
 

 
Anlage 

 
 Ereignis 

 
Er.- 
Nr. 

 
Kat. 

 
INES 

 

 
03.04.09 

 
KWB-A 

 
Chloridinduzierte, transkristalline Spannungsrisskorrosion des Verschlussstücks 
einer Armatur des Volumenregelsystems 
 

 
09/032 

 
N 

 
0 

 
06.04.09 

 
KBR 

 
Korrosionsbefunde an zwei nicht eingesetzten Steuerelementen 
 

 
09/031 

 
N 

 
0 

 
10.04.09 

 
KKG 

 
Nichtstarten eines Notspeisenotstromdiesels 
 

 
09/033 

 
N 

 
0 

 
16.04.09 

 
KKI-1 

 
Fehlanregung eines Sicherheits- und Entlastungsventils bei einer wieder-
kehrenden Reaktorschutzprüfung 
 

 
09/035 

 
E 

 
0 

 
17.04.09 

 
KWB-B 

 
Kontamination durch Harzaustrag aus einem Mischbettfilter 
 

 
09/046 

 
N 

 
0 

 
29.04.09 

 
KKP-2 

 
Startversagen eines Notstromdiesels bei Wiederkehrender Prüfung 
 

 
09/036 

 
N 

 
0 

 
07.05.09 

 
KKG 

 
Nichtansteuern eines Vorsteuerventils eines Frischdampf-Abblaseabsperrventils 
bei einer Wiederkehrenden Prüfung 
 

 
09/037 

 
N 

 
0 

 
10.05.09 

 
KWG 

 
Fehlanregung von Auslösesignalen durch eine defekte Baugruppe im Reaktor-
schutzsystem 
 

 
09/038 

 
N 

 
0 

 
12.05.09 

 
KKB 

 
Befunde an Kühlwasserausgleichsbehältern der UNS-Notstromdiesel 
 

 
09/039 

 
N 

 
0 

 
18.05.09 

 
KKU 

 
Nichtspannen des Leistungsschalters einer Notspeisewasserpumpe nach 
Ausschaltung bei Wiederkehrender Prüfung 
 

 
09/040 

 
N 

 
0 

 
20.05.09 

 
KKP-1 

 
Schäden an Schraubverbindungen für den Leitapparat der Pumpe des Kernflut-
systems 
 

 
09/041 

 
N 

 
0 

 
25.05.09 

 
KWG 

 
Ausfall einer Frischdampfdruckmessung im Reaktorschutzsystem 
 

 
09/043 

 
N 

 
0 

 
26.05.09 

 
KWB-A 

 
Abschaltung einer nuklearen Nebenkühlwasserpumpe durch Auslösung des 
Schutzrelais 
 

 
09/044 

 
N 

 
0 

 
27.05.09 

 
KRB-II-B 

 
Nichtöffnen eines Mindestmengenschiebers im Not- und Nachkühlsystem 
 

 
09/045 

 
N 

 
0 

 
03.06.09 

 
KWB-A 

 
Tropfleckage in einer Rohrleitung des Nuklearen Nebenkühlwassersystems 
 

 
09/049 

 
N 

 
0 

 
05.06.09 

 
KBR 

 
Schäden an Stopfbuchsabsaugeleitungen im Nuklearen Anlagenentwässe-
rungssystem 
 

 
09/048 

 
N 

 
0 

 
05.06.09 

 
KBR 

 
Fehlanregung der Startwiederholung für die Notstromerzeugungsanlagen der 
Redundanz 1 und Redundanz 5 
 

 
09/047 

 
N 

 
0 

 
07.06.09 

 
KWB-B 

 
Schutz-Ausschaltung einer nuklearen Zwischenkühlwaserpumpe 
 

 
09/052 

 
N 

 
0 

 
08.06.09 

 
KKU 

 
Fehlerhafter Einschaltvorgang einer Notspeisepumpe bei Reaktorschutzprüfung 
 

 
09/050 

 
N 

 
0 
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Ereignis- 
Datum 
 

 
Anlage 

 
 Ereignis 

 
Er.- 
Nr. 

 
Kat. 

 
INES 

 

 
09.06.09 

 
KKP-1 

 
Riss in einer Messleitung im Bereich der Schweißnaht einer Absperrarmatur 
des Nebenkühlwassersystems für einen USUS-Strang 
 

 
09/053 

 
N 

 
0 

 
09.06.09 

 
GKN-2 

 
Korrosionsbefund an einem nicht eingesetzten Steuerelement 
 

 
09/051 

 
N 

 
0 

 
11.06.09 

 
KKG 

 
Leckage an einem Ausbaustück in der Saugleitung einer Notnebenkühl-
wasserpumpe 
 

 
09/055 

 
N 

 
0 

 
16.06.09 

 
KKE 

 
Korrosionsbefund an einem nicht eingesetzten Steuerelement 
 

 
09/054 

 
N 

 
0 

 
17.06.09 

 
KKE 

 
Schäden an Absaugekleinrohrleitungen des nuklearen Anlagenentwässerungs-
systems 
 

 
09/056 

 
N 

 
0 

 
21.06.09 

 
KKE 

 
Beschädigung eines 3WE-Schalters einer Nachkühlpumpe 
 

 
09/058 

 
N 

 
0 

 
23.06.09 

 
KKK 

 
Ausfall einer Zeitüberwachungs-Baugruppe im dynamischen Logikteil des 
Reaktorschutzsystems bei WKP 
 

 
09/057 

 
N 

 
0 

 
26.06.09 

 
KKP-2 

 
Korrosionsbefund an einem nicht im Kern eingesetzten Steuerelement 
 

 
09/064 

 
N 

 
0 

 
26.06.09 

 
KKP-2 

 
Defektes Hauptanlassventil verursacht Startversagen eines Notspeisediesels 
 

 
09/063 

 
N 

 
0 

 
27.06.09 

 
KKE 

 
Kleinstleckage an einer Rohrleitung im gesicherten Nebenkühlwassersystem 
 

 
09/060 

 
N 

 
0 

 
28.06.09 

 
KKE 

 
Riss in der Rohrfeder eines örtlichen Druckmessgerätes im Volumenregel-
system 
 

 
09/061 

 
N 

 
0 

 
29.06.09 

 
KKP-1 

 
Anregung des Durchdringungsabschlusses im Reaktorwasserreinigungssystem 
 

 
09/062 

 
N 

 
0 

 

5.2 Atomkraftwerke in Stilllegung 
 
Keine. 
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6. Übersichtsliste Forschungsreaktoren für das II. Quartal 2009 

6.1 Forschungsreaktoren in Betrieb 
 

 
Ereignis- 
Datum 
 

 
Anlage 

 
 Ereignis 

 
Er.- 
Nr.(F) 

 
Kat. 

 
INES 

 

 
01.04.09 

 
FRM-II 

 
Funktionsstörung an einer Krananlage durch eine defekte Elektronikbaugruppe 
des Funksteuerempfängers 
 

 
09/001 

 
N 

 
0 

 
21.04.09 

 
FRM-II 

 
Nicht vorgabegemäßes Schließen von Brandschutzklappen 
 

 
09/003 

 
N 

 
0 

 
08.05.09 

 
FRM-II 

 
Vorübergehende Unverfügbarkeit des Feuerlöschsystems mit Trinkwasser 
 

 
09/004 

 
N 

 
0 

 
13.05.09 

 
FRM-II 

 
Nichtschließen einer Rückschlagklappe im Primärkühlsystem bei Wieder-
kehrender Prüfung 
 

 
09/002 

 
E 

 
0 

 
 

6.2 Forschungsreaktoren in Stilllegung 
 
Keine. 
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7. Kriterien für die Anwendung der Meldekategorien 
 

Die meldepflichtigen Ereignisse sind unterschiedlichen Kategorien zugeordnet, die sich wie 

folgt zusammenfassend charakterisieren lassen: 

 

 

Kategorie S (Sofortmeldung - Meldefrist: unverzüglich) 

 

Der Kategorie S sind solche Ereignisse zuzuordnen, die der Aufsichtsbehörde sofort 

gemeldet werden müssen, damit sie gegebenenfalls in kürzester Frist Prüfungen 

einleiten oder Maßnahmen veranlassen kann. Hierunter fallen auch Ereignisse, die 

akute sicherheitstechnische Mängel aufzeigen. 

 

 

Kategorie E (Eilmeldung - Meldefrist: innerhalb von 24 Stunden) 

 

Der Kategorie E sind solche Ereignisse zuzuordnen, die zwar keine Sofortmaßnahmen 

der Aufsichtsbehörde verlangen, deren Ursache aber aus Sicherheitsgründen geklärt 

und in angemessener Frist behoben werden muss. Dies sind z.B. Ereignisse, die 

sicherheitstechnisch potentiell - aber nicht unmittelbar - signifikant sind. 

 

 

Kategorie N (Normalmeldung - Meldefrist: innerhalb von 5 Tagen) 

 

Der Kategorie N sind Ereignisse von untergeordneter sicherheitstechnischer Bedeutung 

zuzuordnen. Diese Ereignisse gehen im allgemeinen nur wenig über routinemäßige 

betriebstechnische Ereignisse hinaus. Sie werden erfasst und ausgewertet, um 

eventuelle Schwachstellen bereits im Vorfeld zu erkennen. 

 

 

Kategorie V (Vor Beladung des Reaktors mit Brennelementen - Meldefrist: inner-

halb von10 Tagen) 

 

Der Kategorie V sind alle meldepflichtigen Ereignisse während der Errichtung einer 

Anlage zuzuordnen, über die die Aufsichtsbehörde im Hinblick auf den späteren 

sicheren Betrieb der Anlage informiert werden muss. 
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8. Systematik der internationalen Bewertungsskala (INES)  
 

 
 
 
 

 

ASPEKTE 

STUFE / KURZ- 
 
BEZEICHNUNG 

Erster Aspekt: 
 

Radiologische Auswir-

kungen außerhalb der 

Anlage 
 

Zweiter Aspekt: 
 
Radiologische Auswir-
kungen innerhalb der 
Anlage 

Dritter Aspekt: 
 
Beeinträchtigung der  
Sicherheitsvorkehrungen 

7 
 

Katastrophaler Unfall 

Schwerste Freisetzung: 
 
Auswirkungen auf Ge-
sundheit und Umwelt in 
einem weiten Umfeld 

  

6 
 

Schwerer Unfall 

Erhebliche Freisetzung: 
 
Voller Einsatz der Ka-
tastrophenschutzmaß-
nahmen 

  

5 
 

Ernster Unfall 

Begrenzte Freisetzung: 
 
Einsatz einzelner Kata-
stropenschutzmaß-
nahmen 

Schwere Schäden am 
Reaktorkern/ an den ra-
diologischen Barrieren 

 

4 
 

Unfall 

Geringe Freisetzung: 
 
Strahlenexposition der 
Bevölkerung etwa in der 
Höhe der natürlichen 
Strahlenexposition 

Begrenzte Schäden am 
Reaktorkern/ an den ra-
diologischen Barrieren  
 
Strahlenexposition beim 
Personal mit Todesfolge 

 

3 
 

Ernster Störfall 

Sehr geringe Freisetzung: 
Strahlenexposition der 
Bevölkerung in Höhe 
eines Bruchteils der 
natürlichen Strahlen-
exposition 

Schwere Kontaminationen 
 
Akute Gesundheits-
schäden beim Personal 

Beinahe Unfall 
 
Weitgehender Ausfall der 
gestaffelten Sicherheits-
vorkehrungen 

2 
 

Störfall 

 Erhebliche Kontamination 
 
Unzulässig hohe  
Strahlenexposition beim 
Personal 

Störfall 
 
Begrenzter Ausfall der 
gestaffelten Sicher-
heitsvorkehrungen 

1 
 

Störung 

  Abweichung von den 
zulässigen Bereichen für 
den sicheren Betrieb der 
Anlage 

0 
 

 

  Keine oder sehr geringe 
sicherheitstechnische 
Bedeutung 
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9. Übersichtskarte Standorte, Atomkraftwerke 
 

 
Stand: II. Quartal 2009 
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10. Übersichtskarte Standorte, Forschungsreaktoren 
 

 
Stand: II. Quartal 2009 
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11. Abkürzungsverzeichnis 
 
Atomkraftwerke  
 
AVR Arbeitsgemeinschaft Versuchsreaktor (AVR) GmbH 
GKN-1 Kernkraftwerk Neckarwestheim 1 
GKN-2 Kernkraftwerk Neckarwestheim 2 
KBR Kernkraftwerk Brokdorf 
KGR-1...-5 Kernkraftwerk Greifswald 1...5 
KKB Kernkraftwerk Brunsbüttel 
KKE Kernkraftwerk Emsland, Lingen 
KKG Kernkraftwerk Grafenrheinfeld 
KKI-1 Kernkraftwerk Isar 1, Essenbach 
KKI-2 Kernkraftwerk Isar 2, Essenbach 
KKK Kernkraftwerk Krümmel 
KKP-1 Kernkraftwerk Philippsburg 1 
KKP-2 Kernkraftwerk Philippsburg 2 
KKR Kernkraftwerk Rheinsberg 
KKS Kernkraftwerk Stade 
KKU Kernkraftwerk Unterweser, Esenshamm 
KMK Kernkraftwerk Mülheim-Kärlich 
KNK-II Kompakte natriumgekühlte Kernanlage, Eggenstein-Leopoldshafen 
KRB-A Kernkraftwerk Gundremmingen A 
KRB-II-B Kernkraftwerk Gundremmingen B 
KRB-II-C Kernkraftwerk Gundremmingen C 
KWB-A Kernkraftwerk Biblis A 
KWB-B Kernkraftwerk Biblis B 
KWG  Kernkraftwerk Grohnde 
KWL Kernkraftwerk Lingen 
KWO Kernkraftwerk Obrigheim 
KWW Kernkraftwerk Würgassen 
MZFR Mehrzweckforschungsreaktor, Eggenstein-Leopoldshafen 
THTR-300 Thorium-Hochtemperaturreaktor, Hamm-Uentrop 
VAK Versuchsatomkraftwerk Kahl 
 
 
Forschungsreaktoren (Betreiber, Standorte) 
 
BER II Berliner-Experimentier-Reaktor, Helmholtz-Zentrum Berlin für Materialien und 

Energie GmbH 
FR 2 Wiederaufarbeitungsanlage Karlsruhe Rückbau- und Entsorgungs GmbH 
FRG-1 GKSS-Forschungszentrum Geesthacht 
FRJ-2 DIDO, Forschungszentrum Jülich 
FRM Technische Universität München, Garching 
FRM-II Technische Universität München, Garching 
FMRB Physikalisch Technische Bundesanstalt, Braunschweig 
FRMZ Universität Mainz, Institut für Kernchemie 
FRN Helmholtz Zentrum München, Forschungszentrum für Umwelt und  
 Gesundheit (GmbH)  
RFR Verein für Kernverfahrenstechnik und Analytik Rossendorf e.V. (VKTA) 
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Reaktortypen 
 
DWR Druckwasserreaktor 
HTR Hochtemperaturreaktor 
SNR Schneller Brutreaktor 
SWR Siedewasserreaktor 
 
 
 
Allgemein 
 
Er.-Nr. Ereignisnummer (Atomkraftwerke) 
Er.-Nr. (F) Ereignisnummer (Forschungsreaktoren) 
INES The International Nuclear Event Scale 
 (Internationale Bewertungsskala für bedeutsame Ereignisse in 
 kerntechnischen Einrichtungen) 
Kat. Meldekategorie entsprechend der Atomrechtlichen Sicherheitsbeauftragten -  
 und Meldeverordnung - AtSMV- 
 
 
 


